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ZEKERING THERMOMOTOREN 230V~ nm?mor THERMOSTATEN ANVOER | RETOUR DIGITALE -
(WTH POWER STEALING)
TEMP. TEMP. CONDENS TEMP.
UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG UITGANG 230V | 24V KOEL BEVELIGING || BEGRENZING || BEVELIGING |  SENSOREN
18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 INGANGS INGANG6 INGANG7 INGANGS CVKETEL MACHINE ||| | (SENSOR1) || (SENSOR2) || (SENSOR3) (8U5)
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UITGANG UTGANG  UITGANG  UITGANG  UITGANG UTGANG  UITGANG  UITGANG  UITGANG UITGANG INGANGT  INGANG2 INGANG3  INGANGA | EXTERNEVOORKEUZE PWM-POMP BUS A B GND +5v ||COMMUNICATIE
1A 24 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 104 H / OFF / C STURING COMMUNICATIE MODBUS (RTU) MODULE
(VERWARMEN / UIT / KOELEN) (LORA/BT)
UMR2 Plus-PRO : Master , 0.8 M2
THERMOSTATEN AMNVOER || RETOUR DIGITALE uip — T X 0.6 mm
i N TEMP. TEMP. CONDENS TEMP. |
KOEL BEVELIGING | BEGRENZING || BEVELIGING | SENSOREN
INGANG 6 INGANG7 INGANGS CVKETEL MACHINE ||| | (SENSORT) || (SENSOR2) || (SENSOR3) (8US)
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INGANG1  INGANG2  INGANG3  INGANG4  EXTERNEVOORKEUZE PWM-POMP BUS A B GND v ||COMMUNICATIE
H / OFF / STURING COMMUNICATIE MODBUS (RTU) MOE
(VERWARMEN / UIT/ KOELEN) | (LORA/BT)
!
UMR2 Plus-PRO : Slave 1
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o | _ _ UMR?2 Plus-PRO : Slave 2 /
o Dit principe aansluitschema is alleen van toepassing
vanaf de UMR2 firmware versie 3104
e In programmeer software UMR Master en Slave instellen
Vanaf UMR2 Firmware versie 4360 wordt dit automatisch herkend.
o UMR Master stuurt de warmteopwekker / primaire ventielen
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